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PIANTA PIANO TERZO - SCALA A

N

PIANTA PIANO TERZO - SCALA B PIANTA PIANO TERZO - SCALA C
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Allacci eventuale
predisposizione cucina

Scarico lavatrice

Scarico lavatrice

Allacci eventuale
predisposizione cucina

Scarico lavatrice

Allacci eventuale
predisposizione cucinaScarico lavatrice
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predisposizione cucina

Scarico lavatrice

Scarico lavatrice

Allacci eventuale
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Vano scala B
Alloggio 8
T2 (50-60 mq)
SU 50,04 mq
SA 19,37 mq

Vano scala B
Alloggio 9
T3 (78-95 mq)
SU 82,12 mq
SA 34,36 mq

Vano scala A
Alloggio  7
T3 (78-95 mq)
SU 82,31 mq
SA 24,22 mq

Vano scala A
Alloggio  9
T3 (78-95 mq)
SU 87,92 mq
SA 24,62 mq

Vano scala A
Alloggio  8
T2 (50-78 mq)
SU 57,44 mq
SA 21,76 mq

Vano scala C
Alloggio 9
T3 (78-95 mq)
SU 86,66 mq
SA 24,69 mq

Vano scala C
Alloggio 7
T2 (50-78 mq)
SU 77,22 mq
SA 32,37 mq

Vano scala C
Alloggio 8
T2 (<50 mq)
SU 49,50 mq
SA 18,85 mq

Vano scala B
Alloggio 7
T3 (78-95 mq)
SU 87,92 mq
SA 24,47 mq
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9MIMPIANTO TERMICO
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Filtro autopulente
maglia 100 micron

Riduttore di pressione

Anticalcare magnetico
o sistema trattamento acqua

Valvola di non ritorno
bar

Gruppo di riempimento

Al generatore
di calore

Alle utenze AFS

UTENZE E TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

              Tubazione in materiale multistrato,
     tipo TITA-FIX preisolato

Isolamento anticondensa o termico a seconda della tipologia di impianto realizzato
Funzione:
- Formazione delle colonne montanti
- Distribuzione dalle colonne montanti ai collettori

Additivo in Fibra: 0,9 Kg/1m³ di massetto
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Battiscopa

Giunto
perimetrale

Pavimentazione
Massetto additivato

Rete elettrosaldata
dim. 2mm legante

Pannello isolante

Sp. rivestimento - variabile
Sp. massetto tradizionale
sabbia-cemento-add.: 45mm

Spessore minimo isolante:
da 15 a 71mm
Spessore rilievi: 25 mm
Spessore totale isolante:
da 40 a 96mm

Additivo: da 0,5 lt a 1,5 lt ogni 100kg cemento

Tubo "PE-Xc"
Ø17x2 mm
Ø20x2 mm

Tubo polietilene HP

Pannello bugnato sp. 25mm

DALLA
CENTRALE

TERMICA

SCHEMA RADIANTE A PAVIMENTO

SEZIONE MASSETTO TIPO

ALIMENTAZIONE IDRICA
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LEGENDA

Descrizione Simbolo

Contabilizzatore

Mandata

Ripresa

Collettore imp. Termico

Contabiliz.

C Termico

Predisposizione Clima - unità interna

PDCPredisposizione Clima - unità esterna


	Fogli e viste
	Modello


